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Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac przygotowawczych placu
budowy oraz robdét budowlanych obejmujacych czesciowag rozbidrke, przebudowe,
rozbudowe, nadbudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
biurowy na nieruchomosci przy ulicy Reduta Wyskok 6 AB na dziatkach nr 447, 449, 450,
451 obreb 0100 w Gdansku, stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajgcego wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg, zagospodarowaniem terenu, oraz na wszelkich innych nieruchomosciach na
ktérych bedzie przebiegata infrastruktura towarzyszaca wraz z wszelkimi robotami
tymczasowymi i towarzyszgcymi.

Zgodnie z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo zaméwien publicznych Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego ,Mottawa Sp. z o.0. odpowiada na pytania jednego z
Wykonawcow.

1. Pytanie: Zamawiajgcy wymaga stosowania zatgcznika nr 4 do umowy, w ktérym nalezy
zestawiaC naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcéw. Naszym zdaniem Zamawiajgcy za
bardzo ingeruje w relacje pomiedzy Wykonawcg a Dostawcami - wbrew deklarowanym
intencjom polskich wtadz, ktére gtoszg zasade upraszczania obrotu gospodarczego. Umowy
z r6znymi Dostawcami (najczesciej dtugoterminowe) zawierajg odmienne warunki odnoénie
ptatnosci za towary (m.in kredyty kupieckie); nie dotycza konkretnej budowy, tylko
zapotrzebowania ogbélnego na materiaty. Wystawiane sg faktury zbiorcze, obejmujace kilka
miejsc dostawy. Dostosowanie sie przez Wykonawce do zadania Zamawiajgcego, by na
podstawie kazdej faktury zbiorczej prowadzi¢ i przekazywac narastajgco obszerny rejestr
zobowigzan wobec kazdego dostawcy w rozbiciu na poszczegélne budowy z
uwzglednieniem zréznicowanych (czesto dtuzszych niz uznawanych przez Zamawiajgcego
do 30 dni) terminéw ptatnosci (dodatkowo w kwotach netto i brutto), wymaga
zwigkszonych naktadéw na ksiggowanie, a przy tym nie powieksza wiarygodnosci
zabezpieczen ptfatnosci. Wykonawca prowadzac dziatalno$¢ gospodarczg sktada wiele
oswiadczen, za ktérych zgodnos¢ ze stanem faktycznym ponosi odpowiedzialno$é¢ karna.
Zmuszanie go, by ciggle (kosztem dodatkowej zmudnej pracy) udowadniat pewne rzeczy
partnerowi gospodarczemu, jakim jest dla niego Zamawiajacy, prowadzi do absurduy;
spetnienie wymagan przepiséw zabezpieczajgcych ptatnosci dostawcom i podwykonawcom
nie wymaga az tyle. Dlatego prosimy o rezygnacje z zatgcznika 4 do umowy i zastosowanie
w tej kwestii oswiadczen - jak w poprzednich przetargach (o$wiadczenie Wykonawcy do
kazdej ztozonej przez niego faktury, ze zaptacit dostawcom).

Odpowiedz: Zamawiajgcy w zatgczeniu przekazuje skorygowany zatgcznik nr 4 do Umowy.
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2 Pytanie: W paragrafie 14 pkt 1b projektu umowy podano:

,Zgodnie z decyzjg nr BMKZ.4125.430.2018.5G Miejskiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
25.04.2018 r. zaprojektowane jest zachowanie elewacji od strony ul. Reduta Wyskok i ul.
Szczygla wraz z towarzyszacymi pracami konserwatorskimi historycznych elewacji. Jednakze
po pozarze budynku koniecznym jest po przeprowadzeniu czgsciowej rozbiorki budynku i
pozostawieniu $cian zewnetrznych do renowacji, dokonanie oceny ich stanu technicznego,
a nastepnie ustalenie toku dalszego postepowania w wyniku ustalen komisji
konserwatorskiej czy $ciany nadajg sie do konserwacji czy nalezy dokonac ich rozbidrki i
odtworzyc."

Gdyby w wyniku przytoczonego trybu postepowania podjeto decyzje o rozbidrce i
ponownym wymurowaniu $cian w osiach F i 5, to czy Zamawiajacy skoryguje harmonogram
realizacji inwestycji, uwzgledniajgc dodatkowy czas potrzebny na dokonanie rozbiorki,
opracowanie projektu i odtworzenie tych $cian. Z punktu widzenia Wykonawcy bedzie to
niezbedne.

OdpowiedzZ: Powyzsze zagadnienie reguluje 8 31 wzoru Umowy

3 Pytanie: Czy uktady nawiewu grawitacyjnego nie nalezy wyposazy¢ w wentylator i
nagrzewnice powietrza?
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje takiego rozwigzania.

4 Pytanie: W czesci B w zestawieniu sg czerpnie $cienne powietrza. Na rzucie Ill pietra jest
jakby jedna czerpnia dachowa. Prosze o potwierdzenie i lokalizacje dachowej czerpni
powietrza (brak na rzucie dachu).

Odpowiedz: Nie ma czerpni dachowe;.

5 Pytanie: Jak zakonczone s3g piony na dachu? Prosze o szczegdt zakonczenia komina.
Odpowiedz: Szczeg6t znajduje sie w projekcie architektonicznym.

6 Pytanie: Czy wyrzutnie powietrza na dachu s3 zlokalizowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, zachowujg odlegto$¢ 3m od krawedzi dachu ponizej ktérych sg
okna?

Odpowiedz: Wentylatory dachowe zlokalizowane sg min. 3,0 m od skraju dachu.

7 Pytanie: Prosze o podanie, ktére przewody wentylacyjne i w jakiej izolacji nalezy
wykonac?

Odpowiedz: Zgodnie z opisem technicznym: kanaty nawiewne na catej dtugosci zaizolowac
wetng mineralng z folig aluminiowg o tgcznej grubosci 5 cm.

8 Pytanie: Czy na instalacjach przy wentylatorach kanatowych sg zaprojektowane thumiki
“\ ﬁ/vakustyczne?JeZeli tak to prosze o oznaczenie ich na instalacjach.
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Odpowiedz: W uktadzie z wentylatorem WK1 tlumik jest zaznaczony.

W uktadzie z wentylatorem WK2 brak oznaczonego ttumika - powinien by¢ pomiedzy
nagrzewnicg, a pierwszym anemostatem, |=600 mm.

W uktadzie z wentylatorem WK3 ttumika nie ma.

Wentylatory dachowe zgodnie z opisem na podstawach ttumigcych.

9 Pytanie: Czy wyciggi podtgczone s3 do pustakéw wentylacji grawitacyjnej, czy nalezy
przewidzie¢ piony z blachy stalowej i czy maja by¢ izolowane?
Odpowiedz: Opis znajduje sie w projekcie architektonicznym w punkcie 3.1.14.4.

10 Pytanie: Jak jest przewidziane sterowanie uktadami nawiewnymi z nagrzewnicg
elektryczng a jak uktadéw wyciggowych mechanicznych? Prosze o zestawienie elementéw
wyposazenia automatyki.

OdpowiedZ: Wentylatory dachowe z ptynnga regulacja obrotéw - regulator zlokalizowany w
pomieszczeniu obstugiwanym, dla podanego w projekcie przyktadowego wentylatora jest
to regulator IRF.

Wentylator kanatowy + nagrzewnica - uktad zalgczany w rozdzielni elektrycznej,
podtgczenie nagrzewnicy i wentylatora wg schematu producenta; w uktadzie nagrzewnicy
presostat, czujnik kanatowy temperatury i zewnetrzny nastawnik temperatury, dla podane;j
w projekcie przyktadowej nagrzewnicy sa to: czujnik TG-K330 i nastawnik TBI-30,

11 Pytanie: Kto wykonuje uktady automatyki i sterowania wentylacja mechaniczng, gdzie
przewidziane sg lokalizacje szaf zasilajgco sterujgcych dla uktadéw wentylacyjnych?
OdpowiedZ: Lokalizacje regulatoréw wentylatoréw dachowych - w obstugiwanych
pomieszczeniach.

Wentylatory obstugujgce korytarze, WC, pomieszczenia techniczne itp - praca w sposéb
ciggty z mozliwoscig wytaczania w rozdzielnicy elektryczne;j.

Wentylatory w biurach, itp - zatgczane w obstugiwanych pomieszczeniach

13 Pytanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej nie zawiera specyfikacji opraw
oSwietleniowych, takich jak warto$¢ mocy, barwy oraz strumienia, dlatego prosimy o ich
udostepnienie.

Czy oprawy oswietleniowe majg zosta¢ wyposazone w wymienne Zzrodta $wiatta LED czy
moze stanowic integralng catosc¢ ze Zzrédtem Swiatta?

OdpowiedZ: Zamawiajgcy w zatgczeniu przekazuje parametry opraw.

14 Pytanie: Czy pomiedzy budynkami przy ul. Reduta Wyskok 4/5 oraz Reduta Wyskok 6B
nalezy utozy¢ Swiattowdd? Jedli tak prosimy o sprecyzowanie parametréw przewodu
Swiattowodowego oraz przedstawienie trasy uktadanych przewoddéw w budynku przy ul.
Reduta Wyskok 4/5.
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OdpowiedZ: Pomiedzy budynkami Reduta Wyskok 4/5 i Reduta Wyskok 6AB nalezy utozyc
kabel zasilajgcy bezpieczny serwer zlokalizowany w parterze budynku Reduta Wyskok 4/5
(prace budowlane budynku Reduta Wyskok 4/5 rozpoczng si¢ na przetomie 2018/2019 r.).
W zatgczeniu przedktadamy karte produktu przyktadowego kabla.

Zamawiajgcy zmienia termin skfadania Ofert, w zwigzku z tym Rozdziat XI. ust. 1 i 4
otrzymujg nowe brzmienie:

1. Sktadanie Ofert.

Oferta powinna zosta¢ ztozona Zamawiajgcemu na adres Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego ,Mottawa” Sp. z o.0., 80-744 Gdansk, ul. Krélikarnia 13, pokéj nr 104
(sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2018 r. do godz. 11:00

Jezeli Wykonawca nie dostarcza Oferty osobiscie a za pomocg poczty, kuriera, itp. to winien
nadac jg z takim wyprzedzeniem czasowym, aby Oferta dotarta do Zamawiajgcego przed
uptywem terminu do sktadania Ofert.

4. Otwarcie Ofert.

Ztozone Oferty zostang otwarte publicznie (cze$¢ jawna) w dniu 16.11.2018 r.
o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiajgcego w Gdansku, ul. Krélikarnia 13, w pokoju
konferencyjnym, potozonym na parterze, w obecnosci przedstawicieli Wykonawcéw, ktorzy
zechcag wzigc¢ udziat w otwarciu Ofert.

Powyzsze wyjasnienia s zmiang tresci Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamoéwienia. Zmiany zostajg zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego i
od tej chwili sa wigzace.

/\A/ Z powazaniem

PREZES ZA 7
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